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Số:         /TB-TWQH
V/v Mời chào giá “Sửa chữa hệ thống điều hoà trung tâm tòa nhà 11 tầng.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Bình Định, ngày 25 tháng 02 năm 2024


THÔNG BÁO 
	Kính gửi: 
	Các đơn vị cung ứng dịch vụ sửa chữa hệ thống điều hòa.


Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa có nhu cầu tiếp nhận Hồ sơ chào giá làm cơ sở lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ Sửa chữa hệ thống điều hoà trung tâm tòa nhà 11 tầng; Kính mời các đơn vị/nhà cung cấp dịch vụ gửi hồ sơ chào giá theo thông tin sau:
1. Hồ sơ chào giá gồm:

- Thư chào giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ, giấy phép thành lập doanh nghiệp);

- Bảng báo giá: Sửa chữa hệ thống điều hoà trung tâm tòa nhà 11 tầng.
2. Địa chỉ sửa chữa: Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hòa, Cơ sở 2, 05 Chế Lan Viên, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Các đơn vị khảo sát hiện trạng trong khoảng thời gian 03 ngày từ ngày 26 đến 27/02/2025.
3. Địa chỉ nộp hồ sơ: Các đơn vị nộp bản giấy tại phòng Văn thư của Bệnh viện; địa chỉ: Khu vực 2, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; 
Điện thoại: (84) 256.3747999.
4. Hạn nộp hồ sơ chào giá: Ngày 03/03/2025 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút - chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).
Trân trọng./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu VT, HCQT 


	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Vinh


 PHỤ LỤC DANH MỤC SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
Kèm theo thông báo số:       /TB-TWQH ngày........tháng........năm 2025 V/v mời chào giá “Sửa chữa hệ thống điều hoà trung tâm tòa nhà 11 tầng”
	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Sửa chữa Dàn nóng số 7 (Outdoor 7) hệ thống điều hoà trung tâm tòa nhà 11 tầng:
- Hãng sản xuất: Daikin- Nhật;
- Model: RXQ10PAY19 
- công suất: 96.200 Btu/h.
	Outdoor 
	01
	Yêu cầu:
Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa đến Bệnh viện khảo sát kiểm tra thực tế và báo giá trọn gói bao gồm: Thuế VAT, chi phí vật tư, nhân công sửa chữa và chi phí khác có liên quan…

	2
	Dàn lạnh số 2, phòng mổ số 2 tầng 3, (indoor 2) hệ thống điều hoà trung tâm tòa nhà 11 tầng:

- Model: FXMQ125PVE
- công suất: 49.500 Btu/h.
	indoor
	01
	


